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SWIADECTWO

Nr OS/559/CUE/18

potwierdzajgce, ze :

kociol wodny ECOWARMER 25

z palnikiem retortowym firmy Pancerpol i automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnej mocy cieplnej 23 kW opalany Weglem kamiennym sort. GKII
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowane przez:

Tanieogrzewanie A. Sawicka, R. Dams
09-100 Ptonsk, ul. Rzemieslnicza 11
spelnia wymagania dotyczace ochrony Srodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:201

Dokumentacja techniczna dostarczana z kotlem spelnia wymagania pkt. 8 normy

PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kottlow i Urzadzen Grzewczych w
Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: 283/17-LG

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach
w stosunku do urzgdzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydalo §wiadectwo.

Okres waznosci §wiadectwa
od 01.2018 do 01.2021

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
Laboratorium Badawcze Kottéw i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych )
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SWIADECTWO
Nr OS/559/CUE/18

Kociot wodny ECOWARMER 25 o nominalnej mocy cieplnej 23 kW z palnikiem
retortowym firmy PANCERPOL i automatycznym podajnikiem paliwa
badany zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 spetnia wymagania 5 klasy.

Warto$é parametru
Parametr

Miano ™ COWARMER 25 ,
Wymagania
nonlri[:;lna kW 23 norm i
rzepisow
Qux przep
Paliwo Weglem kamiennym sort. GKII
(=]
E Q| Mkg 30,0 >28
<
& A % 5,7 <17
wr 7,6 <11
Moc cieplna | kW 22,6/6,9 > Qznt8%
Sprawnosé 1 % 88,8/86,6 >88,4 - 23kW
CO*x 106/ 265 < 500 (5kl.)
S 0GC* s 2/2 <20-(5kl)
é mg/m
E py 21/19 <40 (5Kl.)
NOx 469/ 317 -

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)
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