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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Kociol wodny typu ,,SIGMA 20”

0 mocy nominalnej 23 kW
opalany szczapami drewna opalowego
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50 SWW 0711-59
PN-EN 303-5: 2012
produkowany przez:

CWD Sp. z o. 0., ul. Orlicza Dreszera 14
Kozerki; 05-825 Grodzisk Mazowiecki

spelnia wymagania normy PN-EN 303-5: 2012
W zakresie sprawnosci i emisji zanieczyszczen kociol spelnia kryteria normy okreslone dla
klasy 5 (najwyzszej) granicznych wartosci emisji CO, OGC i pyléw, oraz sprawnosci cieplnej.
Kociol przeznaczony do pracy tylko z mocg nominalna.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu:
nr 17/12-LG z dnia 04.06.2012 r.

Wryniki pomiarow kotla SIGMA 20
Wyszczegolnienie Moc nominalna
Moc cieplna kotta — kW 23,2
Sprawnos¢ cieplna - % 90,6
Emisja CO —mg/m® (02 = 10%) 333
Emisja OGC — mg/m’ (02 = 10%) 21
Emisja NOx — mg/m? (02 = 10%) 200
Emisja pylu — mg/m*® (02 = 10%) 20

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badan kottéw i urzgdzen grzewczych
Certyfikat akredytacji Nr AB 087, zakres akredytacji z dnia 30 maja 2014, wydanie 14.
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